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1 はじめに

従来より，人の涼暖感は色彩によって影響を受けると

いう hue-heat仮説が提唱されており，様々な研究が行わ

れている 1) ．石井らは照明を高色温度を点灯した場合

は涼しく，低色温度で点灯した場合は暖かく感じること

を明らかにした 2) ．このことから，hue-heat仮説の効

果を利用することで夏季に室温が高い状態であっても高

色温度で照明を点灯させることで人は涼しく感じると考

えられる．また，室温を上げることにより消費電力の削

減が可能だと考えられる．そこで，本研究では hue-heat

仮説を利用した，照明と空調を統合制御するシステムを

構築し，被験者実験より提案システムの省エネルギー性

を検証する．

2 照明と空調を統合制御するシステムの
動作概要

提案システムでは，被験者からの申告を基に照明の色

温度・室温の制御を行う．Fig.1に被験者の操作端末を

示す．被験者は「涼」「普」「暖」と書かれたボタンを操

作する．現在の室内環境をより涼しくしたいと感じた場

合は「涼」を押し，暖かくしたいと感じた場合は「暖」

を押す．また，現在の室内環境が丁度良い，変更する必

要はないと感じた場合は「普」を押す．被験者の申告に

よるシステムの状態変移を Fig.2に示す．本システムの

目的は，涼暖感を損なうことなく室温を可能な限り上げ

る，すなわち消費電力を削減することである．そのため，

空調と比較し消費電力が少ない照明の色温度を変更する

Fig. 1 被験者の操作端末

Fig. 2 システムの状態変移

ことにより，人の涼暖感に影響を与える．以下にシステ

ムの動作を示す．被験者が「涼」という申告を行った場

合，色温度を上げ，被験者に涼しく感じさせる．「暖」と

いう申告を行った場合，色温度を下げると同時に室温を

上げる．しかし，色温度の変化による影響のみでは満足

できない被験者が居ると考えられる．そのため，点灯し

ている照明の色温度が限界値である 5500 Kに到達した

場合，色温度を下げ，室温を下げる．これにより，色温

度の変化による影響をあまり受けない被験者に対しても

涼しさを提供することができる．

夏季の実験時において，被験者は涼しい環境を好むと

考えられ，「暖」という申告を行わず，室温は下がり続け

ると考えられる．また，時間経過と共に現在の室温に慣

れることで，被験者が許容できる室温に余裕ができると

考えられる．そのため，「普」の申告を複数回にわたり

行った場合は室温を上げる．これにより，被験者が許容

できる室温の限界の高さでの室温制御を行い，消費電力

の削減ができる．

3 照明と空調を統合制御するシステムの
省エネルギー性検証実験

3.1 実験概要

提案システムの省エネルギー性を検証するため，（a）

提案システムを利用した実験と（b）提案システムを利

用せず被験者の適温を検証した実験を実施した．実験は

2019年 8月 2日から 8月 31日，けいはんなオープンイ

ノベーションセンター内のメタコンフォートラボで行っ

た．Fig.3に実験環境を示す．また，各実験の概要を以

下に示す．（a）は提案システムを利用した場合の影響や
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Fig. 3 実験環境

Fig. 4 実験スケジュール

被験者の適温について検証する．一方（b）では提案シ

ステムを利用せず，室温のみを変化させ被験者が適温と

感じる室温を明らかにする．（b）で用いる，室温の変化

アルゴリズムは Fig.2から色温度変化を除いたアルゴリ

ズムを用いる．例えば，被験者から室内環境を涼しくし

たいと申告を受けた場合，色温度を変化させることなく

室温のみを変化させる．逆に暖かくしたいと申告を受け

た場合には，色温度を変化させずに室温のみを変化させ

る．（b）を実施することにより，平常時における被験者

の適温を明らかにできる．そして，（a）と（b）で得た

それぞれの適温を比較し，提案システムの有効性を検証

する．つまり（b）の適温と比較し（a）の適温が高けれ

ば，提案システムによりその温度差分の室温を上げるこ

とができたといえる．その結果，提案システムにより室

温を上げることが可能となり，省エネルギー性が向上し

たといえる．

3.2 実験スケジュール

実験スケジュールを Fig.4に示す．Fig.4に示すよう

に（a）と（b）どちらも被験者の申告を受けてシステム

により室内環境が変更される．ただし，（a）は色温度あ

るいは室温がシステムによる環境変更の対象となる．一

方（b）は被験者の適温を明らかにすることを目的とし

ているため，室温のみがシステムによる環境変更の対象

となる．なお，（a）（b）ともに同一の実験スケジュール

で実施した．

Fig. 5 実験終了時における（a）と（b）の室温

3.3 実験条件

実験の色温度条件として（a）は3000 K，4000 K，5500

Kを用い，照度は 700 lxとした．一方（b）は一般的な

オフィスの照明条件である色温度 4500 K，照度 700 lx

とした．また，実験開始時の温湿度は（a）（b）ともに

室温 27 ℃，湿度は 50％とした．被験者は 18歳から 24

歳までの大学生を対象とし，合計 29名で行った．

3.4 実験結果と考察

実験結果として実験終了時（実験室入室から 120 分

後）の（a）と（b）の室温を Fig.5に示す．Fig.5の結

果から，実施したすべての実験において，（a）の室温が

（b）の室温よりも高くなっていることが分かる．また，

（a）と（b）の室温差の平均は 1.2 ℃であった．以上の

ことから提案システムを用いることで，室温を 1 ℃程度

上昇できることが分かる．一般的に夏場は室温を上げる

ことで消費電力を削減できるといわれていることから，

提案システムを用いることで室内環境の省エネルギー性

向上につながると考えられる．

また，（a）と（b）における実験終了時の被験者の涼

暖感に対して，有意水準 0.01でWilcoxonの順位和検定

を実施したところ，有意な差があるとはいえなかった．

このことから提案システムを利用することで，涼暖感を

損なうことなく，省エネルギー性を向上可能だと考えら

れる．

4 結論

提案したシステムを用いることで，被験者の涼暖感を

損なうことなく省エネルギー性を向上可能なことを示し

た．このことから，空調の消費電力を抑えながら，涼し

く感じさせるといった運用が可能になると考えられる．
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